NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

AS INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.

0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTACAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLACAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERACAO DE 90°C,
2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250“?. DEVERAO SER INSTALADOS
Legenda - Pavimento CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDICOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS
p— 7.8 9101112 B—[{{i 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso CONFORME NORMA NBR—13248.
-

3 Legenda de fiagao
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= — OBSERVACAQ: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
| N §§§ a— A m_m 3

. E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439-1, NAO SENDO
252525 | A cond do Casset ’
@ | |34 35 35 9738 30 _— e PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.
25 4 25252525 —_—
8 4 0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO
R 4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso
425 COMPONENTES.

Curva horizontal 90° TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
Entrada de somico 5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,
ntorruptor paralelo 1 tedia - 1.20m do piso FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

59 %05 313233 34 ‘ﬂ—o Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
/ @ } % % % % % ‘ﬂ—(D Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
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6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
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Luminaria LED circular 30x30 25W

A TAMPA DE ISOLACAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER

4 25252525 4
46 IDENTIFICADA.

TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM
SUAS EXTREMIDADES.

Lampada Led 28 W

FLETRODUTOS NAO COTADOS: 17
CONDUTORES NAO INDICADOS: #2,5 mm?
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48 25252525 4 Paflon LED quadrada - 60x60 - 48W
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Quadro de medigéo

Saida dupla para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada média a 1,20m do piso
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Tub LED
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i PROJETOS DE REFERENCIA :
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At Tb-ac PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS

25
c
24
25

1
~

—
Lan lied Liaovy i L=

L

©

> So T ho oo N o

N
gy

!

1 .16 22 23 41 46

Tub LED

16

21
u

21
u
Tub LED

252525

a
b
>

17 24 25 46
252525

@ | A DATA REVISAO NO, DESCRICAO
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;\é % T 12/01/2024 00 EMISSAO INICIAL
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) 9\ | H 25 16 15/01/2024 0] REVISAO - ALTERACAO DAS LUMINARIAS

1
/ ‘ 16/01/2024 02 REVISAO - ADICAO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA
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- ey PROJETO DE INSTALACOES
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Tub LED
Tub LED

CNPJ: 36.350.346/0001-67
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\%ﬂ/ N \ AUTOR DO PROJETO:
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AN \ ML ANDREY MOREIRA DE CASTRO - CREA 0046625/D - ES
N ENGENHARIA & PROJETOS
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[ PROPRIETARIO :
ﬂ MUNICIPIO DE VILA PAVAO
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ABRIGO PARA
MEDIDORE - DESCRICAO DA PLANTA :
DISJUNTOR
GERAL 150A - PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - PARTE 1/2
CABO DE 70 mm? -
VER PDE NOTAS TITULO DA OBRA :
DE PROJETO -
CONSTRUCAO DA CREA

ENDERECO DA OBRA :

RUA PROJETADA "C", S/N° - BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVAO/ES

DESENHOS: DATA: ESCALA:
EQUIPE ML JANEIRO/2024 1:40

N°DO ARQUIVO CAD: N°DO PROJETO: N°DA PRANCHA:
0267-001-ELE-RO2.DWG ELEO267 01/06

AVENIDA ELDES SCHERRER DE SOUZA ,N°1025CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA,
SALA 616-CEP:29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES
TE-+50007)3000-R013 ) )3000-8908




